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°C
Wohnhaus 6 Etagen und 96WE  2008 gedämmt mit 20cm Schaumpolystyrol
zentrale  Fernwärmeübernahmestation 

dargestellt: "Arbeitszimmer" Nordseite 9m²

Strangtemp. (Vorlauf)

Heizkörpertemp. bei 75% der HK-Höhe

Raumtemperatur

Außentemperatur


