
Betriebsanzeige

R
e
s
e
t-

T
a
s
te

r

Thermometer mit blauer Anzeige
Stand: 12.08.2006

B

ISP-Schnittstelle

Anzeige Temperatursensor
10mV pro °C

Steckverbindung für
Kalibrierung & Test

C für Tiny26

Resetbeschaltung

Umschalter für int./ext.
Temperatursensor

aktualisieren

Schiebeschalter:
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(5V ok!)
5V-Netzteil
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PA3 (AREF): über R2 auf Masse gelegt

ADC-Referenz = GND

PA2 (ADC2): über R1 auf Masse gelegt
(Pull-Down-Schutzwiderstand)

(Pull-Down-Schutzwiderstand)

AD-Wandler-Beschaltung
-----------------------------------

Kalibrierparameter in Software beachten!

LM35

4x7-Segment-Anzeige (blau/ große Ziffern)
7 Segmente
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Punkte Stelle 1-4
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externer Temperatursensor

Poti für Funktionstest

MUN2111 besitzt interne 10k-Widerstände
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